7Y N

Wi /M

Nome: Servico Auténomo Municipal de Agua e Esgoto de Lobato (SAMAE

Lobato)

Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Parana

Relatoério de Ensaio: 15211/2026A

Dados do Solicitante

CNPJ: 80910201000165

Endereco: Rua Antonio Colleto, n® 1228 - Centro - Lobato/PR - CEP: 86790000 ' E-mail: contato@samaelobato.com.br - Telefone: (44) 3249-1399

N2 Amostra: AM00015128/2026
Tipo de Amostra: Agua para consumo humano

Local da Amostragem: Saida de Tratamento

Dados da Amostra
Contrato: 00000024/2025
Amostragem: 26/08/2026 08:20 Recebimento:26/08/2026 10:07

Ponto da coleta: Rua Antonio Coletto- Reservatério Apoiado

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsdvel pela Amostragem: Solicitante- Mateus

Temperatura ambiente (°C): NI

Plano de amostragem/Ordem de Servico: 0501771/2026

Condigoes climaticas na amostragem: Chuva nas Ultimas 48h (ndo

ocorrendo no momento)

Observacoes do recebimento: Conforme. Analises realizadas pelo cliente

Condicoes ambientais na amostragem: NI no ponto: cloro 1,04,

Resultados Analiticos

Ensaio Resultado Unidade LD LQ VMP 1 Metodologia Data do ensaio
Coliformes totais" Auséncia NA NA NA Auséncia SMWW 242 ed.; 9223 B 26/08/2026
Escherichia coli* Auséncia NA NA | NA Auséncia SMWW 242 ed.; 9223 B 26/08/2026

Legislacao de Referéncia
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidacao N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaracao de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrdes estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidagdo N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS
N° 888/2021.

Informacoes Complementares

Metodologias de Referéncia
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

* LQ: Limite de Quantificagao; LD: Limite de Deteccdo; VMP: Valor Mdximo/Minimo permitido; NA: Nao se aplica; NI: Nao informado;

* 1: Ensaio acreditado realizado em laboratério; 2: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalacdes do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratdrio: o laboratdrio é responsavel pelas informacdes fornecidas no relatério de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se a amostra conforme recebida. As informagdes da amostra, procedimento e plano de
amostragem sao de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisao
A regra de decisdo adotada pelo Laboratdrio classifica os resultados como atendendo ou néo a tolerancia conforme os limites da legislagdo comparativa, ndo
considerando a incerteza de medicdo nessa regra.

Consideracoes
Este relatério de ensaio ndo pode ser reproduzido de forma parcial.
Os resultados deste relatério referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringa, 27 de Agosto de 2026
Responsavel Técnica e Coordenadora do Laboratério: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validacao: 17878529856A9078B9E2BD9399A21B4D54A7DBBE|7605.5/00015128.2026
Link Validagao: https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/
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